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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wiloctawek, dnia 8 lipca 2019 roku

Miasta Wloctawka
ul. Okrezna 25
87-800 Wioctawek
tel/fax 054 413 56 60

| PROTOKOE. KONTROLI
UTRZYMANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NR 19/2019

z kontroli przestrzegania przepiséw rozdziatu 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowiane (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z poéizn.
zm.)

na podstawie
art. 80 - 84a ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.u. z 2019 r., poz.1186 pbin. zm. )
przeprowadzit w dniu: 8.07.2019 roku kontrole
Lokalizacja oraz adres dla korespondencji wiasciciela Iub zarzadey obiektu :

Budynek hali napraw ( stacji obstugi pojazdéw)

Wiasciciel: Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyijne Sp. z 0.0.

Ul Rysia 3
87- 800 Wioctawek

Lokalizacja obiektu: ul. Rysia 3, 87-800 Wioctawek
Kontrolujacy: ( imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe ).

L. - St. Inspektor w PINB Miasta Wloctawka
2. ' - Inspektor w PINB Miasta Wioclawka
3

Dziatajac w obecnosci :
przedstawicieli wlasciciela lub zarzadey : ( imig, nazwisko, stanowisko shuzbowe, instytucja ).

1. Pan Whodzimierz Rybacki — kierownik dziatu energetyczno - remontowego

P

I. OPIS TECHNICZNY

Budynek hali napraw to obickt wybudowany w technologii zelbetowo — szkieletowej, wypehionej cegla i
suporeksem. Konstrukcja dachu wykonana z plyt korytkowyceh, ocieplona plytami poliurctanowymi S cm i
pokryta papa termozgrzewalng. Budynek oblozony pyta falista metalowg bez ocieplenia. Powierzchnia
zabudowy budynku 2 134 m2, powierzchnia dachu budynku 2 258 m2. Budyq@}g -WEYRC%??I,ZQQ)’.W jg(st%liich
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Budynek jest obiektem wielko powierzchniowymi - obowiazuje kontrola okresowa, co pot roku.

I. DOKUMENTACJA OBIEKTU

1. Dokumentacja powykonawcza obiektéw ( art. 60 Pb ) :

a) protokot odbioru koficowego:
nie przedlozZone

b) projekt budowlany powykonawczy:
nie przedtozono

¢) Decyzja pozwolenie na uzytkowanie:
wydana dnia: znak:

PrZez; ———m--m-m-
uwarunkowania z niej wynikajace: obiekt uzytkowaé zgodnie z przeznaczeniem.

d) instrukcje obstugi i eksploatacji:

2. Miejsce przechowywania dokumentacji obiektu w toku jego uzytkowania (art. 63 Pb):

ul. Rysia 3, Wioclawek

3. Ksigzka (i)* obiektu budowlanego (art. 64 Pb ) :
zatozona (e)* dnia: 20.11.2003 r. (1l tom 12,11.2015 r.) przez: Pana Wiodzimierza Rybackiego

3.1. osoby upowaznione do dokonywania wpiséw: Pan Wiodzimierz Rybacki

3.2. uwagi dotyczace prowadzenia ksigzki obiektu: bez uwag
4. Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektéw przez wiadciciela lub zarzadce ( art. 62 Pb ):

4.1. kontrola pélroczna, (sprawdzenie stanu technicznego), ostatnia:
protokét z kontroli nr 51/2019 wykonany przez posiadajacego upr.
budowlane nr UAN-V-8386-5/15/88Wk, KUB/BU/UZ12/U3

Whniesione uwagi i zastrzezenia wynikajace z protokoléw: stan techniczny bez zmian od
zesztorocznej kontroli. W protokole zawarto uwagi dotyczace komina murowanego, pokrycia
dachowego ( nalezy uszczelni¢ uszkodzone elementy) oraz wnek kanalowych (nalezy wykonaé

obliczenia wytrzymatosciowe, badz zlikwidowad).

Protokot kominiarski budynku z dnia 7.05.2019 r. nr 1A/m/2019, wykonany przez
B posiadajacego uprawnienia nr 4770,

wniesione uwagi i zastrzezenia wynikajace z protokotu: bez uwag

{ udokumentowana protokofem 2 kontroli el Gw budowli i instalacy ych na szkodliwe wplywy almosferyczae i nlszczgoe dzisfania czynnikéw
wystepujacych podezas uzytk ia obiektu, instelacji | wrzqdzen sluzacych cohronie Srodowiska, instaiacyi gazowych oraz przewodbw kominowych - dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych )

4.2, kontrole pigcioletnie (sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia ), ostatnia kontrola:

02.09.2016 r., wykonana przez! siadajacego upr.
budowlane nr UAN-NB-8386-5/5ur07 w Dy PLVLURUR AL sver wer —

Whiesione uwagi i zastrzezenia wynikajace z protokotu: obiekt nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji .
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Protokét przegladu instalacii i urzadzen elektrycznych nr 11/MPK/2018 wykonany w dniu
16.05.2019 roku, prze pr. or ,,D” i E” nr - 530/441/14,

530/440/14. e

Whiesione uwagi i zastrzezenia wynikajace z protokolu: urzadzenia nadaja sie do eksploatacji

Protokét badan urzadzeri piorunochronnych z dnia maj 2015 roku,
pr. nr ,,D” i JE” nr — 530/440/14, 530/441/14.
Whiesione uwagi i zastrzezenia wynikajace z protokolu: bez uwag,

{ udokumentowena protokotem z kontrof, ktara powinng obejmowad rownie# badanie instalagi elektrycznq, i promnochmnnq w zakresie stanu sSprawnoscl polaezen,
osprzgty, zabezpi | érodidw ochirony od porazedi, opornodci izolsci p Kiow oraz uzi A instelacyi i aparatow }

4.3. realizacja wnioskéw wynikajacych z okresowych kontroli:
wykonano remont elewacji budynku poprzez ocieplenie $cian budynku styropianem

(segment A) oraz wykonanie elewacji z blachy ( segment B $ciana wschodnia, zachodnia i
poludniowa)

5. Dotychczasowe kontrole obiektu przez organy nadzoru budowlanego ( art. 81 Pb):
protokdt: bez numeru

przez kogo: ---------
ustalenia z tych kontroli: ----------

6. Wydane decyzje lub postanowienia przez organy nadzoru budowlanego dotyczace uzytkowanego
obiektu ( art. 66,67 Pb ):

data: znak:

przez kogo wydana: nie wydawano
uwarunkowania z niej wynikajace:
stan realizacji: . Nie wydawano

II. WIZYTACJA OBIEKTU

|. Uwagi do stanu technicznego i estetyki (art. 61 Pb ) :
Skontrolowano budynek hali napraw (stacji obstugi). W dniu kontroli stwierdzono, ze stan

techniczny kontrolowanego obiektu jest dobry.

2.1 ZAKIES: c.oveeeeeinvirarect s crnaecess s ren s e s tes e et et s e es R s s bt a3t st e et n et e ettt ees s
2.2. Stosowanie wyrobéw budowlanych, na ktore przedstawiono ( art. 10 Pb ) :

IV. USTALENIA KONCOWE

1. Stwierdzono nastgpujace nieprawidtowosci:
nie stwierdzono

2. Przyjeto nastgpujace wyjasnienia:

3. Zalecenia:

Wykonywa¢ na biezaco zalecenia wynikajace z protokoléw z przegladéw po}rocznych rocznych
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4. Pobrano odpisy, ksero nastgpujacych dokumentéw stanowiacych zataczniki do niniejszego protokotu:
kserokopig protokoh: péirocznego budowlanego z dnia 15.05.2019 r.

5. Fakt przeprowadzenia niniejszej kontroli zarejestrowano w ksigzce obiektu:
Protokét zostat odczytany i podpisany:

Wioctawek, dnia 8.07.2019 1.
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